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Dotyczy: Przetarqu na ,Odprowadzenie wdd z kanalizacji deszczowej do morza w_km
331+370 w rejonie ul. Fredry w Kotobrzegu”.

Wydziat Inwestycji Urzedu Miasta Kotobrzeg zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia
29.01.2004r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z p6zn. zm.) udziela
wyjasnien dotyczacych Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia:

Zestaw odpowiedzi nr 3
Pytanie 1.
Czy zamawiajacy podajac wymiar rury PEHD DN 1000 SDR 22 miat na mysli $rednice
zewnetrzng OD, czy Srednice wewnetrzng ID? Dla $rednicy zewnetrznej wymiar wewnetrzny
bedzie wynosit 909 mm co w warunkach budowy moze stanowi¢ problem montazowy rury
DN 900 do wewnatrz.

Odp. 1. W projekcie przewidziano rury PEHD DN 1000 SDR 33. W zwiazku z tym
roznica pomiedzy s$rednicg zewnetrzng kolektora a $rednicg wewnetrzna rury ostonowej
wynosi¢ bedzie ok. 4 cm. Wg. opinii projektujacego, jak réwniez i naszej powinno to
umozliwi¢ wsuniecie kolektora w rure ostonowa. Jesli Wykonawca uwaza, ze moze miec
problemy montazowe, to dopuszcza sie zastosowanie jako rury ostonowej, rure 0 wymiarach
DN 1100 SDR 22. Nalezy przy tym pamigtaé o koniecznosci dostosowania gabarytow
obciaznikéw do przyjetego typu rury ostonowe;.
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