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Wq rozdzielnika

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na ,MODERNIZACJE ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA
POLEGAJACA NA ROZBUDOWIE | PRZEBUDOWIE OSWIETLENIA PARKOWEGO,

DROGOWEGO | INNYCH INSTALACJI SWIETLNYCH NA PLACU 18 MARCA, SKWERZE
PIONIEROW | UL. SYBIRAKOW W KOt OBRZEGU”

Pytania i odpowiedzi Nr 2 z dnia 22 marca 2017 r.

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1579 Lj) udzielamy wyjasnien dotyczacych specyfikacji istotnych warunkow
zamodwienia odpowiadajac na ponizsze pytania wykonawcow:

Pytanie 1. Dokumenty przetargowego nie zawieraja projektu budowlanego a jedynie aneks — prosz¢

zatem okre$li¢ czy zakres prac jest odzwierciedleniem ,,przedmiaru robét”?

Qdpowiedz na pytanie nr 1:

Aneks projektu budowlanego zawiera wszystkie elementy zawarte w projekcie budowlanym i zostat
rozszerzony o ¢ze$¢ zwigzang z monitoringiem. Udostgpniony przez Zamawiajacego ,,Przedmiar robot”
nie okresdla w sposdb szezegélowy pelnego zakresu robét, jest dokumentem pomocniczym o czym mowa
w SIWZ.. Zalacznik ten w czesei IV. ROBOTY MONTAZOWE - STEROWANIE [ MONITORING
(LESS) zawiera pozycje dotyczace, o ktdre zostat o poszerzony ze wzgledu na wprowadzone zmiany
zawarte w aneksie.

Pytanie 2. W czesci [II SIWZ w opisie pkt 19 jest zapis — ,, Budowa i konfiguracja systemu ukiadu
sterujgcego pracq opraw typu B, pozwalajqcego uzyskanie oszczednosci energii elektrycznef na poziomie
minimum 65%, w oparciu o system monitoringu detekcji obecnosci wraz z rejestracjg obrazu z opcjg
podlgczenia do monitoringu miejskiego w tym:

Kamery koputowe sziuk 23 o nastgpujgeych parametrach. temperatura pracy w zakresie od 1 - 30 C do +
50T, IK 10, IP 66, rozdzielczos$é obrazu HD 720 p, czulosé w trybie kolorowym (0,017 Ix) i
monochromatycznym (0,0057 Ix) umozliwiajgea prace kamery przy minimalnym os$wietleniu otoczenia,
whudowany w urzqdzenie analizator obrazu ruchu w strumieniu wizyjnym MOTION~+, Inteligentna
redukcja szumdéw zmniejsza wymagang szerokos¢ pasma i ilosé pamigci masowej o okolo 30%,
zastosowana technologia Content-Based Imaging Technology (CBit), zapis obrazu na karcie SD o
pojemnosci do 2TB, jednoczesne przesylanie sygnatéw analogowych i wizyjnych za posrednictwen: sieci”

Prosze wskaza¢ w jakiej dokumentacji projektowej znajduje si¢ szczegdtowy opis tego zagadnienia? W
przedmiarze taka pozycja nie wystepuje.

Opracowat: Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska; Roman Buszac Glowny Specjalista ds.
elektroenergetycznych, tel.: 94 35 51 509, email: r.buszac @um.kolobrzeg.pl



Odpowiedz na pytanie nr 2:

W przedmiarze czgs¢ V. ROBOTY MONTAZOWE - STEROWANIE I MONITORING (LESS)
zawarte sg pozycje ktore nalezy uja¢ w ofercie. Zamawiajacy wskazuje w Opisie przedmiotu zaméwienia
oraz a aneksie do projektu budowlanego punkt 1.4.5 — Instalacje sterowania o$wietleniem drogowym
jedynie jakie funkcje ma spelnia¢ STEROWANIE [ MONITORING i wskazuje parametry jakie
powinien on spelnia¢. Uszczegblowianie opisu moze by¢ potraktowane przez Wykonawcow, ze
Zamawiajacy wskazuje konkretnego producenta i typ zastosowanych urzadzen.

Pytanie 3. Czy wypis z elektronicznego wyciggu z konta ,,Szczegdly konta” w formie papicrowej
potwierdzajacy stan srodkéw finansowych oferenta bedzie wystarczajacy dla Zamawiajacego?

Odpowiedz na pytanie nr 3:

Wypis z elektronicznego wyciggu z konta ,Szczegoly konta” w formie papierowej potwierdzajacy
stan $rodkéw finansowych Wykonawcy bedzie dal Zamawiajgcego wystarczajacy.

Z powazaniem

Opracowal: Wydziat Komunalny — Referat Inzynierii i Ochrony Srodowiska; Roman Buszac Gléwny Specjalista ds.
elektroenergetycznych, tel.: 94 35 51 509, email: r.buszac@um kolobrzeg.pl



