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M-00.00.00 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
M-00.01.00. CESC OGOLNA

M-00.01.01. Nazwa zaméwienia nadana przez zamawaapgo

Przedmiotem zamoOwienia jest budowa sieci elektroenergegy i Gwietlenia wretrza kwartatu
srodmiejskiej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Walldodych, topuskiego, Unii Lubelskiej
| Katedralnej w Kotobrzegu, dz. nr 173/30; ¢lbrl2.

M-00.01.02. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem zamoOwienia jest budowa sieci elektroenergegy i Gwietlenia wretrza kwartatu
srodmiejskiej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Walldodych, topuskiego, Unii Lubelskiej
| Katedralnej w Kotobrzegu, dz. nr 173/30; ¢lbrl2.
Zakres robot obejmuje napujace obiekty:
> siet elektroenergetyczna
> sie¢ oswietleniowa wrtrza kwartatu

M-00.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumentangmwy i przy realizacji robét,
zgodnie z zakresem wymienionym w M-00.01.02.

M-00.01.04. Podstawa opracowania

> Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrgga 2004r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowgjecsfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu fuokejno — uytkowego (Dz.U.
Nr 202, poz. 2072),

» Wspolny Stownik Zamowie

> Projekt budowlany budowy sieci elektroenergetycznejswietlenia wretrza kwartatu
srodmiejskiej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Walki Miodhyc topuskiego, Unii
Lubelskiej i Katedralnej w Kotobrzegu, dz. nr 173/8bkb 12.

M-00.01.05. WyszczegOdlnienie prac towarzygeych i robot tymczasowych

Roboty geodezyjne:
* wytyczenie trasy sieciswvietleniowej,
* inwentaryzacja powykonawcza.

M-00.01.06. Informacje o terenie budowy
M-00.01.06.01. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w Umowieprzekae Wykonawcy miejsce wykonywania
prac, wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawny@dministracyjnymi, Dziennik
Budowy i1 oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej.ndeéito Inwestor przeka
Wykonawcy lokalizagj i wspétrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperéw, chyba,Umowa
stanowi inaczej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziakido za ochror przekazanych mu punktow
pomiarowych, do chwili odbioru kicowego robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
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Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

M-00.01.06.02. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania poggku na terenie budowy, w okresie trwania
realizacjiumowy az do zakaczenia i odbioru kiacowego robot.

O fakcie przysipienia do robot Wykonawca zawiadomi wszystkich $glaieli oraz instytucje
brarvowe (zaradcow sieci, drog, itp.).

M-00.01.06.03. Warunki bezpiecagstwa pracy

Wykonawca jest zobowzany do:
» przeszkolenia pracownikow w zakresie obgamjacych przepiséw bhp,
» pouczenia pracownikow o mlbwvych zagraeniach przy realizacji przedmiotowe;j
inwestyciji,
» zapewnienia pracownikodmodkéw ochrony osobistej.

M-00.01.07. Zabezpieczenie intereséw 0sG6b trzecich

a) roboty budowlane natg prowadzé zgodnie z dokumentagjtechniczm zatwierdzon
wazna decyzj 0 pozwoleniu na budaw

b) Wykonawca uzgodni z wiaicielami nieruchomgci termin wykonania prac na terenie
nalezacych do nich dziatek;

c) Wykonawca uzgodni z wéaicielami nieruchoméci sposob ochrony — w miamaozliwosci
— istniepcego zagospodarowania terenu, a po aakeniu robdét budowlanych — sposob
przywrdocenia terenu do stanu pierwotnego;

d) zniszczone lub uszkodzone atizenia melioracyjne, sieci i wdzenia infrastruktury
technicznej, elementy uktadu drogowego oraz wszelkie iobekty istniegpce zostaa
odbudowane i doprowadzone do stanu pierwotnego przez Vykana nast¢pnie odebrane
przez wiacicieli / uzytkownikow tych uradzen / obiektow;

e) zapewni odszkodowania zainteresowanym stronom w przypadku awistia szkod
zwigzanych z realizagjprzeds¢wziccia, zgodnie z dokumentagj

f) koszty zwhzane z pracami gfymi w ust. ,c”, ,d" i ,e” zostam pokryte przez Wykonawg
w ofercie przetargowej Wykonawca powinien — po przepraeail doktadnej analizy stanu
istniejacego w terenie — wyceéikoszt usunjcia szkdéd zwazanych z realizagj zadania
inwestycyjnego;

g) jezeli szkody powstapw wyniku prowadzenia robét niezgodnie z projektem lub neerge
ze sztulg budowlan, koszty ich usuricia ponosi Wykonawca.

M-00.01.08. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowgeek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcazbzie:

a) utrzymywa plac budowy i wykopy w stanie bez wody stj;

b) podejmowéa wszelkie uzasadnione kroki magge na celu stosowanieggilo przepisow i norm
dotyczicych ochronysrodowiska na terenie i wokot placu budowy orazdbie unika
uszkodzé lub ucizliwosci dla osob lub wiasnii spotecznej i innych, a wynikagych
ze skaenia, hatasu lub innych przyczyn, powstatych w ¢ptvie jego sposobu dziatania.
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M-00.01.09. Ochrona przeciwpgarowa

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Wykonawca duzie
utrzymywa sprawny spret przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
placu budowy oraz w maszynach i pojazdach. Materiaigialsktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przedegesh 0sob trzecich.

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowangapem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez persomgtonawczy.

M-00.01.10. Zaplecze

Wykonawca, w ramaclymowyjest zobowazany zapewri pracownikom zaplecze socjalne
Z sanitariatem.

M-00.01.11. Ochrona rob6t

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochrerrobdt i za materialy i urgdzenia uywane
do robo6t, od daty rozpoezia prac, do daty odbioru Koowego oraz &dzie utrzymywa roboty
do tego czasu. Utrzymanie powinnoéhyrowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy
byly w zadowalagcym stanie przez caly czas, do momentu odbioraickavego robot. Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego mie wstrzyma roboty, jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba ich utrzymania; w takim przypadku na poleceni@dkiora Nadzoru Inwestorskiego
Wykonawca powinien rozpogé roboty utrzymaniowe, nie giej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

M-00.01.12. Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowdzany jest zn& wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktores jakikolwiek sposdb zwizane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych prawgepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca kdzie przestrzega praw patentowych i ddzie w peini odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagigorawnych odnénie wykorzystania opatentowanych adzen
lub metod i w sposob agty bedzie informowa& Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich
dziataniach, przedstawigy kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

Niezaleznie od postanowie warunkédw Umowy specyfikacje techniczne, instrukcje
i przepisy, w tym Polskie Normy lub odpowiednie normy kr&jnii Europejskiej, gdy ich zakres
dopuszcza prawo polskie i wytyczne wymienione w Specyjaat Technicznych, dula stosowane
przez Wykonawew jezyku polskim.

M-00.01.13. Zakres robot obgtych ST, zgodnie z klasyfikacy WSZ
Grupa 45100000-8 — Przygotowanie terenu pod budew

Klasa 45110000-1 — Roboty w zakresie burzeniabidki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Kategoria 45111000-8 — Roboty w zakresie burzeoiagty ziemne
45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania temmuibudow i roboty ziemne
Wykopy reczne
Zasypanie wykopow i dow6z materiatu na zagypk
WywG6z urobku
Kategoria 45231400-9 Roboty budowlane w zakregsiednergetycznych
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Budowa @wietlenia ulicznego.
M-00.01.14. Okrélenia podstawowe

Uzyte w ST okrélenia naley rozumie€ w kazdym przypadku zgodnie z Polskiorna PN -
ISO 7607-1 - “Budownictwo Terminy Ogolne” oraz PN ISO 7607-2Budownictwo - Terminy
stosowane w umowach”.

M-00.02.00. WAasciwo $cl WYROBOW BUDOWLANYCH

M-00.02.01. Wymagania ogolne.

Materiaty powinny odpowiaélao do jakéci wymogom wyrobow dopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie, magmsiadé aprobaty techniczne, deklaracje zgaamo
posiadé oznakowanie CE.

M-00.02.02. Pozyskiwanie materiatdbw miejscowych

Uzyte materialy z miejscowycltrodet pozyskiwania powinny posiaglaertyfikaty, jako
dowdd,ze a1 zgodne z wymaganiami.

Wykonawca ponosi odpowiedzial§io za spetnienie wymagailosciowych i jakaciowych
materiatdw z jakiegokolwiekrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wyodgenia, licencje i wszelkie
inne koszty zwjzane z dostarczeniem materiatdw do robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow naplaudowy lub z innych
miejsc wskazanych Wmowiebeda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad, odpowiedni

do wymaga Umowylub wskaza Inspektora Nadzorinwestorskiego

M-00.02.03. Badania materiatow
Nie dotyczy.

M-00.02.04. Materiaty nie odpowiadagce wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostaprzez
Wykonawe wywiezione z placu budowy,ddlz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego Jeli Inspektor Nadzorulnwestorskiegaozezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdbw do innych robét, mnite dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatdw zostanie przewastiowany przez Inspektora Nadzolawestorskiego

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym wysgpia materiaty bez odpowiednich atestéw, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i niezaptaceniem.

M-00.02.05. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwahaszkodliwe dla otoczenia, nieetla dopuszczone doaycia.
Nie dopuszcza si uzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie o0 raeniu
wigkszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robdét lgda miaty swiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniog jednostk, jednoznacznie okétjace brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko.

Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zazeniu roboét ich
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szkodliwa¢ zanika (np. materialy pylaste), mpdoy¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganiem
wymaga technologicznych. Jeli wymagaj tego odpowiednie przepisy, Zamawdey powinien
otrzyma& zgod: na wycie tych materialdw od wégiwych organdw administracji patwowe;.

M-00.02.06. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, w przypadku tymczasowego skladowaatematéw, aby do czasu gdy
beda one potrzebne do robot,:
» byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
» zachowaly swaj jakas¢ i wiasciwosci,
> byly dostpne do kontroli przez Inspektora Nadzdnwestorskiego
Miejsca czasowego sktadowaniada zlokalizowane w olygbie placu budowy, w miejscach

uzgodnionych z Inspektorem Nadzolawestorskiegdub poza placem budowy w miejscach
wyznaczonych przez Wykonawc

M-00.02.07. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili Dokumentacja Techniczna lub ST przewidupozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca @wemi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiegoo swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przedyciem materiatu, albo
w okresie dhaszym, jeli bedzie to wymagane dla baflgprowadzonych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niez@dy¢ zmieniany bez zgody projektanta
i Inspektora Nadzorlnwestorskiego

M-00.03.00. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wykonawca jest zobowrany do uywania jedynie takiego spgiu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Spez uzywany do robét powinien ky
zgodny z oferf Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgkdem typdw i ilgci wskazaniom
zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot, zaakcemtoywn przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego W przypadku braku ustalew wyzej wymienionych dokumentach sptz

powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadhowestorskiego

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Insjpe Nadzoru Inwestorskiego, w
terminie przewidzianynmow;.

Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania rob6t ma Ity
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Bdzie on zgodny z polskimi normami, w tym
0 ochroniesrodowiska oraz przepisami dotygmi jego wytkowania lub odpowiednimi normami
krajow Unii Europejskiej, gdy ich zakres dopuszprawo polskie.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiegopie dokumentéw
potwierdzagcych dopuszczenie spitn do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa przewidumozliwosé wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektoral2dau Inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptapyzed uyciem sprztu. Wymagany spkg, po akceptacii
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, niez@dy pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i narzdzia nie gwarantace zachowania jakaoi
i warunkow wyszczegolnionych vimowie zostam przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.
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M-00.04.00. WYMAGANIA DOTYCZACE $SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takighodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako wykonywanych robo6t i wkeiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkow transportu ddzie zapewni@ prowadzenie roboOt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Ingpea Nadzoru Inwestorskiego,
w terminie przewidzianynumow;.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydd spetni@ wymagania dotycze przepisow
ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych agikti na osie i innych parametrow
technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadgie warunkomUmowy na polecenie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego &da usungte z placu budowy.

Wykonawca kdzie utrzymywa w czystaci drogi publiczne oraz dojazdy do placu budowy,
na wtasny koszt.

M-00.05.00. G3OLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakoich wykonania oraz za ich zgodfo
z Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnivarunkamiUmowy oraz
za jaké¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich ngéd z Dokumentagj
Projektows, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadhowestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialfto za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robot, zgodnie z dokumentaprojektows lub przekazanymi na finie instrukcjami
Inspektora Nadzorlnwestorskiego

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyikicdgtw czasie trwania robaét, §&
wymagd tego ledzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokoprzez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowielimsci za ich doktadn&.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dosgezakceptacji lub odrzucenia materiatdw
i elementow robo6t, éda oparte na wymaganiach sformutowanych Wmowie Dokumentacji
Projektowej, ST, normach i wytycznych. Przy podejmowaniacydji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzgtni wyniki bada& materiatdw, déwiadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzamn kwestk.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiegoabwykonywane nie pgniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wnioskadapod rygorem zatrzymania
robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu mnykonawca.

M-00.06.00. KONTROLA | BADANIA ROBOT BUDOWLANYCH

M-00.06.01. Zasady kontroli jakdci robot

Celem kontroli robot édzie osigniccie zat@onej jakaci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robét i jakag¢ materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, agzapc personel, spk2, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezdne do pobierania probek i badaaterialdw oraz robaot.

Wykonawca kdzie przeprowadzgpomiary i badania materiatdbw oraz robot zsiotliwoscia
zapewniajca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

9



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BNUDOWLANYCH
budowy sieci elektroenergetycznejsinoetlenia wretrza kwartatusrédmiejskiej zabudowy mieszkaniowej

przy ul. Walki Miodych, topuskiego, Unii LubelskieKatedralnej w Kotobrzegu, dz. nr 173/30; ebrl2
Dokumentacji Projektowej i ST. Badania zagczenia materiatdw w wykopie przeprowagiza
nalezy co 50,0 m.

M-00.06.02. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary ebda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowarneezprinspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru ludénia. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nasmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

M-00.06.03. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywat Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i&ap wynikami
bada jak najszybciej, nie pdiej jednak nt w terminie 3 dni od daty uzyskania wynikéw bada

M-00.06.04. Badania prowadzone przez Inspektora Nadru Inwestorskiego

Dla celow kontroli jakdci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiegaenmdat od
Wykonawcy pobierania probek i badania materiatéwaalta ich wytwarzania.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ocenia zgadnmateriatow i robét z wymaganiami ST,
na podstawie wynikow badalostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego v pobieré probki materiatdw i prowadzi badania
niezalenie od Wykonawcy, na swoéj koszt. zBi wyniki tych bad& wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego polegik@hawcy lub zleci
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodeykb bada, albo oprze si
wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgédnonateriatdbw i rob6t z Dokumentagi
Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty bada pobierania prébek poniesione
zostan przez Wykonawe

M-00.06.05. Atesty jakdci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badajakosci materiatow przez Wykonawe Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego mze dopuyci¢ do uzycia materiaty posiadage atest producenta stwierdaaj ich
petra zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atestyvBymagane przez ST, kda partia dostarczona
do robot lgdzie posiadaatest.

Produkty przemystowe dola posiadé atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonywanych przez niego badaKopie wynikéw tych bada beda
dostarczone przez Wykonagvimspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajce atesty lub urgzenia — posiadage wane legitymacje, mag by¢
badane w dowolnym czasie.z## zostanie stwierdzona niezgoddach wiasciwosci z ST, to takie
materialy i uradzenia zostanodrzucone.

M-00.07.00. RRzebmiar | OBMIAR ROBOT

M-00.07.01. Wymagania dotycgce przedmiaru robot
10
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Ogodlne wymagania dotygze przedmiaru robot okél Rozporzdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzmia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokwaoent
projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioobét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — gytkowego.

M-00.07.02. Ogolne zasady obmiaru robo6t

Obmiar roboét kdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnieUmowy,
w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiaobet.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca, a wyniki obmiaru uzgadnilnspektorem Nadzoru
Inwestorskiego.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsibtach podanych w przedmiarze robét
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalniVykonawcy od obowizku
ukonczenia wszystkich rob6t. Biine dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Obmiar gotowych robét dmzie przeprowadzony z egtotliwoscia wymagam do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ollomym w Umowie
lub oczekiwanym przez WykonawcInspektora Nadzoru Inwestorskiego.

M-00.07.03. Zasady okr&ania ilosci robo6t i materiatdw

Dlugosci i odlegtaci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymeds obmierzone
poziomo wzdta linii osiowej.

llosci ktére maj by¢ obmierzone wagowo,¢ola wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

M-00.07.04. Uradzenia i sprat pomiarowy
Nie dotyczy.

M-00.08.00. S0sOB 0DBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Przegcie robot odbywa si¢ bedzie zgodnie z procedaiopisara w Umowie Zasady odbioru
robot okrgla PN-92/B-10735.

M-00.08.01. Rodzaje odbioréow robot

Roboty podlegaj nastpujacym etapom odbioru:
» odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
» odbiorowi czsciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu,
» odbiorowi pogwarancyjnemu.

Odbidr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

.....

wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacjegmh zakryciu. Odbidér robot
zanikapcych i ulegagcych zakryciu kdzie dokonany w czasie umlowviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogimms¢pu robot.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiggotowaé danej czsci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i gedasnym powiadomieniem
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Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. OdbiGgdbie przeprowadzony niezwiocznie, nie zZpe]
jednak ni w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i pdamaienia 0 tym
fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajecych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
na podstawie dokumentow zawiergjch komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokuraeptprojektows i uprzednimi ustaleniami.

Odbibr czesciowy

Odbioér czsciowy polega na ocenie ifoi i jakosci wykonanych czsci robét. Odbioru
cze$ciowego robo6t dokonuje siwg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robot

Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywisteganania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawcwpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odligtateczny
robét nasipi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczod dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zékpenia robdt i przycia wymaganych przepisami
dokumentow.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona ptamawiagcego w obecrixi
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisjdiethpca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtonych dokumentow, wynikow badai pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodrimi wykonania robot z dokumentacjprojektows. W toku odbioru
ostatecznego robo6t komisja zapozna sirealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikapcych i ulegagcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uniggkych i robot
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonychotropoprawkowych lub robét
uzupetniagcych w warstwiescieralnej lub robotach wykiazeniowych, komisja przerwie swoje
czynngaci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisge jaka¢ wykonywanych robét w poszczegoélinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokunoyentarojektows i SST
z uwzgkdnieniem tolerancji i nie ma wkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
I bezpieczéstwo ruchu, komisja dokona patei, oceniagc pomniejszoa wartas¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymafy@rzyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostateczrudmit jest protokét odbioru
ostatecznego robét spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgepo.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zokhaamy przygotowanastpujace dokumenty:
> dokumentagj projektowg podstawow z haniesionymi zmianami oraz dodatkgw
jesli zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,

szczegotowe specyfikacje techniczne,

dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),

wyniki pomiardw kontrolnych oraz bafidoznaczé laboratoryjnych,
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty wbudowanych materiatow,

geodezyjn inwentaryzacgj powykonawca robét i sieci uzbrojenia terenu,
kopiec mapy zasadnicze] powstatlej w wyniku geodezyjnej inwemz@acy
powykonawczej.

YVVVVYVYYVYYVY
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzglem przygotowania dokumentacyjnego nigld
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu KAgwea wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupeinige bpda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawieggo. Termin wykonania robot poprawkowych i robot
uzupetniagcych wyznaczy komisja.

Odbidr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robétzaviych z usuriciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych Wwesie gwarancyjnym. Odbiér
pogwarancyjny bdzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z ugdrgéniem zasad
opisanych w punkcie ,Odbior ostateczny robot”.

M-00.09.00. B0s6BROZLICZE N
M-00.09.01. Ustalenia ogdlne

Cena jest wynikiem Kkalkulacji z kosztorysu ofertowego. Biyb dodatkowe (nie
przewidziane) rozlicza swg KNR oraz cen wg SEKOCENBUD i stawek kosztorggertowego.

M-00.09.02. Koszt pozyskania Zabezpieczenia wykonan wszystkich gwarancji

Koszty pozyskania zabezpieczenia wykonania i wszystkigmaganych gwarancji ponosi
Wykonawca, zgodnie ze Specyfikagrzetargow.

M-00.09.03. Koszty zagcia pasa drogowego

Koszty zagcia pasa drogowego wyliczone zgodnie z Rozpdreniem Rady Ministrow
w sprawie przepisOw ustawy o drogach publicznych, ponosk&awca w ramach wardoi
umowne.

M-00.09.04. Koszty odtwarzania

Koszty przywrocenia terenu do stanu pierwotnego, koszpravay (odtworzenia) ugdzen
i obiektow uszkodzonych (zniszczonych) w trakcie realjzeobdt ponosi Wykonawca w ramach
wartasci umownej.

M-00.10.00. D>KUMENTY ODNIESIENIA
M-00.10.01 Dokumentacja projektowa

Podstaw do wykonywania robét jest projekt budowlany, zamgm pozwoleniem na budaw
I wszelkimi wymaganymi uzgodnieniami oraz kosztorys

M-00.10.02 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym, oleaujiacym Zamawiajcego
I Wykonaweg w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy doncko okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialfitoza prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obgaujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy dda dokonywane na bigco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,
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stanu bezpieczestwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strongidwy. Kazdy zapis
w Dzienniku Budowy hdzie opatrzony datjego wykonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskabsiwego. Zapisy &da czytelne,
dokonane trwat technikh, w porzadku chronologicznym, bezpgmednio jeden po drugim,
bez przerw.

Wszystkie zajczone do dziennika Budowy protokoty i inne dokumentgdd jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone adgirzez Wykonawe i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nafsy wpisywa w szczegolneci:

— dak przekazania Wykonawcy placu budowy,

— dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

— terminy rozpocgcia i zakaczenia poszczegdllnych elementow robot,

— przebieg robot, trudrigi i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy

kazdego opanienia,

— uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

— daty zaradzenia wstrzymania robo6t przez Inspektora Nadzoru Inwslsiiego, z podaniem

powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw roboét zanikeych, ulegajcych zakryciu, cgsciowych
i koncowych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- zgodna¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dodotacji
Projektowej,

— dane dotyczce sposobu wykonywania, bezpietzisva i zabezpieczenia robot,

— dane dotycace jakaci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadam

bada z podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z padm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot;

— uwagi projektanta w przypadku wprowadzenia zmiamzwiazaniach projektowych.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjaienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowed
przedtazone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosuia st.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego awpmsdo Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich g lub zagciem stanowiska.

Kazdy wpis do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru dsworskiego
do ustosunkowaniagsi

M-00.10.03. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczaesioprécz wymienionych w pkt. (1) i (2) nagtujace
dokumenty:
a/ protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,
b/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inmaowy cywilno — prawne,
c/ protokoty odbioru robét,
d/ protokoty z narad i polecenia Inspektora Nad4owestorskiego,
e/ korespondengjna budowie.

M-00.10.04. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy &da przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagiktie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
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natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawszelkie dokumenty budowyeta
zawsze dosgpne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i przedstawadmevghdu nazyczenie
Zamawiajcego.

M-00.11.00. RRzepisy

Instrukcja techniczna 0-1 Ogolne zasady wykonywans& geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogolne zasady kompletosvarec geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysod@mowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwéistyc

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysakowe

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne G

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okienia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakregkonania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotgrane.

N-SEP-E-004 — Elektroenergetyczne i sygnalizaclme kablowe. Projektowanie i budowa.
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E-00.00.00 SZCZEGOt OWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA — ROBOTY ELEKTRYCZNE

E-01.00.00 Roboty przygotowawcze
E-01.01.00. Ggs$¢ oGOLNA

E.01.01.01. Nazwa zamOwienia hadana przez zamavwjeggo

Przedmiotem zamoOwienia jest budowa sieci elektroenergegy i Gwietlenia wretrza kwartatu
srodmiejskiej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Walldodych, topuskiego, Unii Lubelskiej
| Katedralnej w Kotobrzegu, dz. nr 173/30; ¢lbrl2.

E-01.01.02. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjvgymagania techniczne dotygz wykonania i
odbioru rob6t towarzyscych, zwhzanych z budow sieci elektroenergetycznej iswietlenia
wnetrza kwartatusrédmiejskiej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Walki Miodiyctopuskiego,
Unii Lubelskiej i Katedralnej w Kotobrzegu, dz. ©tir3/30; ob¢b 12.

W zakres rob6t wchodz
> roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
> wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawcze,.

W/w prace zostanwykonane przy nagbujacych obiektach:

> siet elektroenergetyczna - 0,009 km
> siet oswietleniowa - 0,255 km

E-01.01.03. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja Techniczna jest stosowana jakaohant przetargowy i przy realizacji
robot, zgodnie z zakresem wymienionym w E-01.01.02.

E-01.01.04. Podstawa opracowania

> Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrgga 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowgjecsfikacji technicznych
wykonania i odbioru robo6t budowlanych oraz programu fuokejno — uytkowego (Dz.U.
Nr 202, poz. 2072),
> Wspaolny Stownik Zamowig,

> Projekt budowlany budowy sieci elektroenergetycznejswietlenia wretrza kwartatu
srodmiejskiej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Walki Miodhyc topuskiego, Unii
Lubelskiej i Katedralnej w Kotobrzegu, dz. nr 173/8bkb 12.

E-01.02.00. WA $§ciwo $Cl MATERIALOW
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Do utrwalenia punktow gtownych trasy najestosowa pale drewniane z gwalziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dikegokoto 0,50 metra. Do stabilizacji
punktéw naley stosowa paliki drewniane (§wiadki”) srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugo okoto
0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniegj nawierzchni bolce stalowérednicy 5 mm
i dlugasci od 0,04 do 0,05 m. , §wiadki” powinny mie dilugaos¢ okoto 0,50 m i przekroj
prostoktny.

E-01.03.00. Wasciwoscl SPRZETU

Do wytyczenia trasy kablowych linii zasikgjej i oswietlenia naley stosowé nastpujacy
sprzt:
teodolity lub tachimetry,
dalmierze,
tyczki,
laty,
tasmy stalowe, szpilki.

VVVYY

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy powinien gwarantoweyskanie wymaganej
doktadndci pomiaru.
E-01.04.00. Was$ciwoscl SRODKOW TRANSPORTU

Sprzt i materiaty mana przewoz dowolnymisrodkami transportu.
E-01.05.00. WKONANIE ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | TOWARZYSZ ACYCH

Prace pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z obowaujacymi Instrukcjami GUGIK
(od 1 do 7).

W oparciu o otrzymaspn dokumentag projektows, Geodeta powinien przeprowadzi
obliczenia i pomiary geodezyjne niegine do szczego6towego wytyczenia robot. Prace pomiarowe
powinny by wykonane przez osoby posiagtag odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Geodeta powinien natychmiast poinform@walnspektora Nadzoru Inwestorskiego
o wszelkich b¢dach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy.

E-01.06.00. KKNTROLA JAKOSCI PRAC POMIAROWYCH

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwizanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokaciowych naley prowadzé wedlug ogélnych zasad oldenych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7).

E-01.07.00. GwiAR ROBOT
Jednosti obmiarowy jest km (kilometr) trasy linii kablowych w terenie
E-01.08.00. @BIOR ROBOT

Odbiér robot zwazanych z wyznaczeniem trasy w terenie npsje na podstawie szkicow
i dziennikdéw pomiaréw geodezyjnych lub protokoétiantroli geodezyjnej.

E-01.09.00. Bostawa prATNOSCI
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Cena 1 km wykonania rob6t obejmuije:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow giébwnych trasy,

— uzupetnienie trasy dodatkowymi punktami,

— zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich grzeiszczeniem i oznakowanie
utatwiajace odszukanie i ewentualne odtworzenie.

E-01.10.00. BKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcja techniczna 0-1 Ogodlne zasady wykonywani& geodezyjnych
Instrukcja techniczna 0-3 Ogolne zasady kompletosvaric geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-2 Wysod@mowa osnowa geodezyjna, GUGIK
Instrukcja techniczna Kg Geodezyjna obstuga inwgstyc

Instrukcja techniczna Kg Pomiary sytuacyjne i wysakowe

Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne Ga)
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BNUDOWLANYCH
budowy sieci elektroenergetycznejsinoetlenia wretrza kwartatusrédmiejskiej zabudowy mieszkaniowej

przy ul. Walki Miodych, topuskiego, Unii LubelskieKatedralnej w Kotobrzegu, dz. nr 173/30; ebrl2

E-02.00.00 Roboty ziemne

E-02.01.00. Gg$¢ oGOLNA

E-02.01.01. Nazwa zamdéwienia nadana przez zamavwjeggo

Przedmiotem zamoOwienia jest budowa sieci elektroenergegy i Gwietlenia wretrza kwartatu
srodmiejskiej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Walldodych, topuskiego, Unii Lubelskiej
| Katedralnej w Kotobrzegu, dz. nr 173/30; ¢lbrl2.

E-02.01.02. Przedmiot i zakres robot ziemnych.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjvgymagania techniczne dotygz wykonania i
odbioru rob6t towarzyskych, zwhzanych z budow budowa sieci elektroenergetycznej i
oswietlenia wrgtrza kwartatusrédmiejskiej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Walki Miodhyc
topuskiego, Unii Lubelskiej i Katedralnej w Kotolegu, dz. nr 173/30; oty 12.
W/w prace ziemne zostamvykonane przy nagpujacych obiektach:

> siet oswietleniowe - wykop dtugoi 197 m,

> stupy Gwietleniowe - wykop 2,25

E-02.01.03. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumentgngmwy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w E-02.01.02.

E-02.01.04. Podstawa opracowania

> Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrgga 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowgjecsfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu fuokejno — uytkowego (Dz.U.
Nr 202, poz. 2072),
> Wspaolny Stownik Zamowieg,

» Projekt budowlany budowa sieci elektroenergetyczongpietlenia wretrza kwartatu
srodmiejskiej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Wadlliodych, topuskiego, Unii
Lubelskiej i Katedralnej w Kotobrzegu, dz.1%3/30; olbxb 12.

E-02.01.05. Prace towarzysice i roboty tymczasowe
Nie dotyczy.
E-02.02.00. Wasciwo$cl WYROBOW BUDOWLANYCH
E-02.02.01. Wymagania ogolne
Ogdblne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w M-
00.02.00.

E-02.02.02. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow maoby¢ przez Wykonawe wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypywania wykopowzeje sa to grunty zagszczalne. Nadmiar
gruntu z wykopdéw naley wywiez¢ poza teren budowy, na najbtize wysypisko lub inne miejsce
19



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BNUDOWLANYCH
budowy sieci elektroenergetycznejsinoetlenia wretrza kwartatusrédmiejskiej zabudowy mieszkaniowej

przy ul. Walki Miodych, topuskiego, Unii LubelskieKatedralnej w Kotobrzegu, dz. nr 173/30; ebrl2
wskazane przez Inwestora.

E-02.03.00. WMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

E-02.03.01. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyaeze sprztu i maszyn podano w OST M-00.03.00.

E-02.03.02. Wymagania szczegoétowe

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykézae mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu do:
> sprztu zagszczagcego (ubijaki, zagszczarki ptytowe itp.).

E-02.04.00. WMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
E-02.04.01. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyaeze srodkéw transportu podano w OST M-00.04.00.
E-02.04.02. Wymagania szczegbtowe

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinier® lopstosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego afppsci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlégto
transportu. Wydajn&@ srodkdw transportowych powinna éyonadto dostosowana do wydagobd
sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu€nadu).

Zwigkszenie odlegixi transportu ponad wartoi zatwierdzone nie m@ by podstavy
roszczé Wykonawcy, dotycgcych dodatkowej zaptaty za transport.

E-02.05.00. WMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH
E-02.05.01. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotygze wykonywania rob6t podano w OST M-00.05.00.
E-02.05.01. Wymagania szczegoétowe

1. Wykopy
Wykopy wykonywd recznie.

2. Zasypanie wykopow

Utozone kable obsypane piaskiem warstyr. 10 cm. zasypujemy gruntem rodzimym.

Materiat w wykopie zagszcz& warstwami 20- 30cm. Widciwe wykonanie zagszczenia
gruntu sprawdzi uprawniony geolog lub laboratorium drogowVskanik zagszczenia
powinien wynosi:

Wz = 1,0 — pod jezdnie

Wz = 0,98 — pod chodniki.

3. Wywoz gruntu

Nadmiar urobku z wykopdw natg wywiez¢ na wysypisko komunalne lub na inne miejsce
wskazane przez Inwestora.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BNUDOWLANYCH
budowy sieci elektroenergetycznejsinoetlenia wretrza kwartatusrédmiejskiej zabudowy mieszkaniowej

przy ul. Walki Miodych, topuskiego, Unii LubelskieKatedralnej w Kotobrzegu, dz. nr 173/30; ebrl2

4. Odwodnienie wykopu
Nie dotyczy.
E-02.06.00. KONTROLA | BADANIA ROBOT ZIEMNYCH

Wymagania dotycgce kontroli wykonania robét ziemnych podano w OST0106.00.

E-02.07.00. RzeDMIAR | OBMIAR ROBOT

Wymagania dotycxe przedmiaru i obmiaru podano w OST M-00.07.00. Jednostk
obmiarowy jest m (metr) wykonanych robét ziemnych.

E-02.08.00. @BIOR ROBOT
Wymagania dotycgce odbioru robét podano w OST M-00.08.00.

E-02.09.00. BosoéBRoOZLICZE K

Wymagania dotycce sposobu rozlichagpodano w OST M-00.09.00.
E-02.10.00. [DKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania dotycce sposobu rozlichagpodano w OST M-00.10.00.
E-02.11.00. Rzerisy

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Oklenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek run

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakregkonania i badania przy
odbiorze.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotgrane.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BNUDOWLANYCH
budowy sieci elektroenergetycznejsinoetlenia wretrza kwartatusrédmiejskiej zabudowy mieszkaniowej

przy ul. Walki Miodych, topuskiego, Unii LubelskieKatedralnej w Kotobrzegu, dz. nr 173/30; ebrl2

E-03.00.00 Roboty montaowe
E-03.01.00. CESC OGOLNA

E-03.01.01. MzwaA ZAMOWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJ ACEGO

Przedmiotem zaméwienia jest budowa sieci elektroenergpgyj i Gwietlenia wretrza
kwartatu srodmiejskiej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Walki Miodlyctopuskiego, Unii
Lubelskiej i Katedralnej w Kotobrzegu, dz. nr 173/8bkb 12.

E-03.01.02. RzeDMIOT 1| ZAKRES ROBOT MONTA ZOWYCH .

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej wymagania techniczne dotygze
wykonania i odbioru rob6t montawych, zwhzanych z budow sieci elektroenergetycznej i
oswietlenia wretrza kwartatusrodmiejskiej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Walki Mtodhyc
topuskiego, Unii Lubelskiej i Katedralnej w Kotolegu, dz. nr 173/30; oty 12.

Zakres robot:

> siet elektroenergetyczna — YKY 3x6mim - 0,009 km
> sie¢ oswietleniowa — YAKY 4x25mm - 0,255 km
> stupy z rur stalowych ocynkowanych wielgkych o wys.

5 m mocowane na fundamencie betonowyrrednica u
wierzchotka d=60mm, bez wyginika -9 szt

> fundamenty betonowy prefabrykowany o wym. 100x40x40

> oprawa @&wietleniowa 2x36W, IP54, korpus i klosz 9 szt
wykonany z poliwvglanu, odpornego na uderzenia i dziatanie9 szt
warunkow atmosferycznych, odihik o srednicy 650mm z

gtéwka o ksztatcie sferycznym

> szafka @wietleniowa -1 szt

> rury ochronne z PCV d=75 mm - 0,024 km

E-03.01.03. ZkrEes stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokumentgngmwvy i przy realizacji robot,
zgodnie z zakresem wymienionym w E-03.01.02.

E-03.01.04. BostawA OPRACOWANIA

> Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrgga 2004r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowgjecsfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu fuokejno — uytkowego (Dz.U.
Nr 202, poz. 2072),
> Wspolny Stownik Zamowig

» Projekt budowlany budowy sieci elektroenergetycznejswietlenia wretrza kwartatu
srodmiejskiej zabudowy mieszkaniowej przy ul. Walki Miodiyc topuskiego, Unii
Lubelskiej i Katedralnej w Kotobrzegu, dz. nr 173/8bkb 12.

E-03.02.00. WAa sciwo $cl wYROBOW
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BNUDOWLANYCH
budowy sieci elektroenergetycznejsinoetlenia wretrza kwartatusrédmiejskiej zabudowy mieszkaniowej

przy ul. Walki Miodych, topuskiego, Unii LubelskieKatedralnej w Kotobrzegu, dz. nr 173/30; ebrl2
E-03.02.01. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyaze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padan

OST M-00.02.00.

W dokumentacji projektowej, jak rowniev E-01.02.02 oraz E-01.02.03 podano4daizenia i
przyktadowe materiaty o konkretnych parametrach.

Dopuszcza si zastosowanie ugdzer i aparatury dowolnych producentow, pod warunkiem
spetnienia przez nie wszystkich zaémych parametrow technicznych oraz uzgodnienia z
Inwestorem.

E-03.03.00. WMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
E-03.03.01. Ogolne wymagania dotygee sprztu
Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w OST M-00.03.00.
E-03.03.02. Spret do wykonania robét elektrycznych

Wykonawca przyspujacy do wykonania robot elektrycznych powinien wykéazaie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:
— sprztu do zagszczania gruntu,
— spawarek.

E-03.04.00. WMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

E-03.04.01. Wymagania og0lne
Ogolne wymagania dotyaeze srodkéw transportu podano w OST M-00.04.00.
E-03.04.02. Transport

Zalecane&rodki transportu:

> samochod dostawczy,
> samochod samowytadowczy 5t,
> samochéd skrzyniowy 5t.

Kable oraz wszelkie untlizenia elektryczne ayte przy realizacji przedmiotowego obiektu
powinny by przewaone w sposéb zabezpiecagj je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

E-03.05.00. WMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT ELEKTRYCZNYCH

E-03.05.01. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyaze robot montaowych podano w OST M-00.05.00.
E-03.05.02. Sié elektroenergetyczna i éwietlenia drég gminnych

Projektowan sie¢ oswietlenia ulicznego zasdi z projektowanej szafki «@vietleniowe]
kablem YAKY 4x25mmi. tacznie z kablem we wspélnym wykopie uktadalrut stalowy
ocynkowany osrednicy @ 8mm. Kable nalgy uklada na podsypce piaskowej grudmp 10 cm.
Nastpnie wykon& obsypk: z piasku o grubgci 10 cm ponad wierzch kabla, na ktorej o
warstwe gruntu rodzimego gruldgi 30cm. Na tak przygotowarobsypk utozyé¢ tasme z foli PCV
koloru niebieskiego, a naginie wykop zasypa gruntem rodzimym, ktory naky zagscic.
Przegcie kabli pod drogami osiedlowymi wykotaw rurach ochronnych DKV 75. Miejsca
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budowy sieci elektroenergetycznejsinoetlenia wretrza kwartatusrédmiejskiej zabudowy mieszkaniowej

przy ul. Walki Miodych, topuskiego, Unii LubelskieKatedralnej w Kotobrzegu, dz. nr 173/30; ebrl2
wprowadzenia kabli do rur powinny byszczelnione. Pod korzeniami drzewa wykomazecisk
rura stalowy d=67,1/3,6mm.

Kable utarony w ziemi powinien b§ zaopatrzony na catej diuga w trwate oznaczniki
rozmieszczone w odgtach nie wgkszych nk 10m oraz przy mufach 1 miejscach
charakterystycznych, np. przy skeogvaniu, weciu do rur ochronnych. Na oznaczniku nale
umiesci¢ trwate napisy zawierage co najmniej:

* typ kabla
e znak uwytkownika
* rok utazenia

Stupy naley ustawig& na uprzednio przygotowane prefabrykowanych fundamentach
betonowych o wymiarach 100x40x40cm. Mocowanie stupéw aalfimentéw wykonaza pomog
srub kotpakowych. Fundamenty zabezpiecprzeciwwilgociowo. Stup naley ustawig tak, aby
jego wreka znajdowata si od strony chodnika i rownolegle do ogrodzenia. Stosowhipy
ocynkowane stalowe wielathe o wysokéciach 5m.

Montaz opraw na stupach natg wykonywa przy pomocy samochodu z balkonem.
Montowa: parkowe oprawy @wietleniowe o mocy 2x36WZrodtaswiatta: swietlowki kompaktowe
PL 36W. Krzywa rozsytwiatta powinna rownowzna z krzywa oprawy przygtej w projekcie.
Kazda oprawe przed zamontowaniem nale podhczy¢ do sieci i sprawdZi jej dziatanie
(sprawdzenie Zaviecenia st lampy). Oprawy naley montowa& po uprzednim weignigCiu
przewodow zasilagych do stupow. Nabey stosowé przewody o izolacji wzmocnionej zytami
miedzianymi o przekrojuyty 1,5 mn¥. Oprawy powinny by mocowane w sposéb trwaly, aby nie
zmienialy swego potzenia pod wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiaBterowanie
oswietlenia odbywa si¢ bedzie z projektowanej szafki saietleniowej, zegarem astronomicznym.
Nastawy zegara w uzgodnieniu z inwestorem.

Na kaacach sieci éwietleniowej naley wykona: uziomy stupdw éwietleniowych, ktérego
rezystancja nie i przekraczal(). Zaleca si wykonywanie uziomu gtowego np. ,Galmar”.

E-03.06.00. [RoBY | BADANIA
Nalezy wykona nastepujace proby i badania:

> badanie linii NN (kabel NN 4ytowy),

> sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrygaréN 1-fazowego,
> badania i pomiary instalacji uziemiagj ochronnej,

> badanie warunku samoczynnego aeylenia,

> sprawdzenie stanu izolacji induktorem.

E-03.07.00. RzepmIAR | OBMIAR ROBOT

Wymagania dotycce przedmiaru i obmiaru podano w OST M-00.07.00.
E-03.08.00. @Bi6r ROBOT

Wymagania dotycce odbioru podano w OST M-00.08.00.

E-03.09.00. Boso6B ROZLICZE N
Wymagania dotycce sposobu rozlichagpodano w OST M-00.09.00.
E-03.10.00. [OKUMENTY ODNIESIENIA

Wymagania dotycce sposobu rozlichgpodano w OST M-00.10.00.
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