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 PRZEKRÓJ PIONOWY (montaż klapy dymowej)

Skala 1:50
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 2x papa na lepiku 2x papa na lepiku
 gładź cementowa 2 cm
 płyty dachowe WK 70
 wełna mineralna 6 cm
 płyta stropowa WK 70 gr 16 cm

okładziny wg opisu
 gładź cementowa 2 cm

 płyta stropowa WK 70 gr 16 cm

 gładź cementowa 2 cm
 styropian 3 cm
 2x papa na lepiku
 beton  Rw 90 gr 10 cm

 warstwa wyrównawcza 3 cm

 tynk cementowy lub gładź

okładziny wg opisu 2 cm
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 piasek ubity  gr 10 cm
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kanał instalacyjny 40x60 cm
przekrycie płytami

0,00= 4,40 m n.p.m.

kanał instalacyjny 60x120 cm
przekrycie płytami

 51

 108

 2
9

 6
7

szyb dymowy 100 x 180
konstrukcja drewniana z
wypełnieniem płytą GK ogniochronną

otwory w płycie stropowej i panwiowej -
wycinać zabrania się używać sprzętu
udarowego


